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（平成 26 年） 

 

 

 

 

4 月 22 日 

10 時～15 時 

 

 

 

 

 

2 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)4 号機及び 5 号機中央制御室の巡視 

原子力保安検査官が4号機及び5号機の中央制御室を巡視し、発電

指令課長から運転状況を聴取するとともに、制御盤の数値の確認を

しました。 

(3)3 号機原子炉建屋の巡視 

原子力保安検査官が 3 号機原子炉建屋の各階を巡視し、管理状況

を確認しました。 

(4)5 号機燃料異物回収作業の確認 

原子力保安検査官が 5 号機の燃料異物回収作業の実施状況を確認

しました。 

18 

4 月 28 日 

10 時～ 

15 時 10 分 

2 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前週金曜日から日曜日まで 3 日間の発電所施設・設備の管理状況

等について、原子力保安検査官が中部電力から報告を受けました。 

(2)3～5 号機中央制御室の巡視 

原子力保安検査官が 3～5 号機の中央制御室を巡視し、各発電指令

課長から運転状況を聴取するとともに、制御盤の数値の確認をしまし

た。 

19 
5 月 27 日 

10 時～16 時 
1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)3 号機ホウ酸水注入ポンプ定期試験の確認 

原子力保安検査官が、中部電力による 3 号機ホウ酸水注入ポンプ定

期試験の実施状況を確認しました。 

20 

6 月 19 日 

11 時～ 

16 時 40 分 

1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安検査に立ち会いました。

(1)安全性向上対策の実施状況の聴取 

平成 26 年度第 1 回保安検査の検査項目「安全性向上対策の実施状

況」について、原子力保安検査官が中部電力から聴取しました。 

(2)まとめ会議 

本日の保安検査の結果について、原子力保安検査官が中部電力に

説明しました。 



21 
6 月 20 日 

10 時～16 時 
1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安検査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)安全性向上対策の実施状況の聴取及び現場確認 

平成 26 年度第 1 回保安検査の検査項目「安全性向上対策の実施状

況」について、原子力保安検査官が中部電力からの聴取及び現場確

認を行いました。 

(3)まとめ会議 

本日の保安検査の結果について、原子力保安検査官が中部電力に

説明しました。 

22 

6 月 27 日 

10 時～ 

16 時 15 分 

1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安検査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)マネジメントレビューの実施状況の聴取 

平成 26 年度第 1 回保安検査の検査項目「マネジメントレビューの実

施状況」について、原子力保安検査官が中部電力から聴取しました。

(3)まとめ会議 

本日の保安検査の結果について、原子力保安検査官が中部電力に

説明しました。 

23 

7 月 8 日 

10 時～14 時

30 分 

2 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)3 号機原子炉建屋の巡視 

原子力保安検査官が 3 号機原子炉建屋の各階を巡視し、管理状況

を確認しました。 

24 

7 月 25 日 

10 時～14 時

45 分 

2 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)固体廃棄物貯蔵庫及び開閉所の巡視 

原子力保安検査官が固体廃棄物貯蔵庫及び開閉所をそれぞれ巡視

し、管理状況を確認しました。 

25 
8 月 28 日 

10 時～16 時 
1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況等の聴き取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)４号機補助建屋の巡視 

原子力保安検査官が４号機補助建屋の各階を巡視し、管理状況を

確認しました。 



26 

8 月 29 日 

10 時～14 時

20 分 

2 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況等の聴き取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)１号機原子炉建屋における現場調査 

原子力保安検査官が１号機原子炉建屋で実施されている炉内サンプ

リング準備作業の実施状況を確認しました。 

27 

9 月 4 日 

10 時 30 分～

14 時 10 分 

1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)中部電力の全社防災訓練への立会 

原子力保安検査官が、緊急時対策所、３号機原子炉建屋等において

実施された中部電力の全社防災訓練に立会いました。 

28 

10 月 21 日 

10 時～15 時

10 分 

1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聞取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)1、2 号機原子炉建屋の巡視 

原子力保安検査官が 1、2 号機原子炉建屋の各階を巡視し、管理状

況を確認しました。 

29 

11 月 25 日 

10 時～11 時

40 分 

1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安検査及び保安調査に立

ち会いました。 

(1)平成 26 年度第３四半期保安検査の初回会合 

原子力保安検査官が、平成 26 年度第 3 四半期保安検査の検査項目

について、浜岡原子力発電所の職員に伝達しました。 

(2)安全管理状況等の聴き取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

30 

12 月 17 日 

10 時～15 時

45 分 

1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況等の聴き取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)5 号機タービン建屋の巡視 

原子力保安検査官が５号機タービン建屋の各階を巡視し、復水器等

の設備の管理状況を確認しました。 



31 

（平成 27 年） 

 

 

1 月 9 日 

10 時～15 時

45 分 

 

 

1 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安調査に立ち会いました。

(1)安全管理状況等の聴き取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)４号機原子炉建屋の巡視 

原子力保安検査官が４号機原子炉建屋の各階を巡視し、管理状況

を確認しました。 

32 

2 月 24 日 

13 時～14 時

40 分 

 

2 

浜岡原子力規制事務所が実施した次の保安検査に立ち会いました。

(1)安全管理状況の聴き取り調査 

前日の発電所施設・設備の管理状況等について、原子力保安検査

官が中部電力から報告を受けました。 

(2)浜岡原子力緊急事態対策訓練の立会 

原子力保安検査官が、中部電力の訓練に、緊急時対策所において

立会いました。 

 

 

 


