
＜点検実施状況（一覧表）＞

115 令和５年３月 22 日

４号機 低圧代替注水系配管及び弁の設置

＜点検の記録＞

2023 年３月 22 日

浜岡原子力発電所４号機は、重大な事故によって原子炉冷却機能が喪失した

場合でも、代替手段により原子炉を冷却できるよう必要な設備（低圧代替注水

系等）の設置が求められています。

今回は、低圧代替注水系のうち、新たに設置された配管及び弁の工事につい

て、書類点検と現場点検を行いました。

点検の結果、上記については、中部電力の計画どおり実施されていることを

確認しました。

追設された配管の設置状況を確認追設した配管及び弁について説明を受ける様子


