
様式ー工水２（Ａ４用紙）

令和２年７月分

採水時間　9:00

水 温 濁  度 ｐＨ 酸消費 全硬度 蒸発 塩化物 鉄 マン

量 残留物 イオン ガン

ﾟC ﾟC 度 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1 雨 23.8 19.8 60.1 7.76 852 

2 晴 24.5 20.2 663 8.07 43.0 60.0 706 2.7 23.87 0.49 949 

3 曇 24.5 21.1 308 7.88 343 

4 雨 25.0 20.6 245 7.84 269 

5 曇 24.0 19.6 452 7.80 495 

6 雨 23.5 19.6 364 7.89 402 

7 曇 25.5 20.9 353 7.84 649 

8 雨 23.8 20.2 4,530 8.16 4,530 

9 曇 24.0 20.0 1,472 8.10 3,093 

10 曇 24.3 19.9 695 7.86 698 

11 雨 26.0 20.7 364 7.92 512 

12 曇 26.1 20.3 729 8.01 831 

13 曇 23.2 19.8 481 7.91 711 

14 雨 23.2 19.2 323 7.81 569 

15 曇 24.3 19.1 487 7.86 43.0 54.0 627 2.3 19.99 0.44 556 

16 曇 23.0 18.7 346 7.85 339 

17 雨 22.0 19.5 250 7.84 261 

18 雨 21.9 18.3 273 7.82 305 

19 曇 23.8 19.1 194 7.72 242 

20 曇 28.0 20.2 134 7.81 157 

21 曇 27.0 20.6 121 7.81 134 

22 曇 25.8 20.5 96.0 7.80 126 

23 曇 26.0 21.7 89.7 7.77 148 

24 曇 27.0 20.3 82.7 7.72 99 

25 雨 25.0 19.6 66.9 7.72 76 

26 曇 24.0 20.4 731 7.79 896 

27 曇 26.0 20.4 411 7.67 604 

28 曇 30.4 20.8 222 7.68 312 

29 曇 25.2 20.4 260 7.72 306 

30 曇 23.0 19.4 170 7.66 219 

31 曇 24.5 19.6 146 7.68 191 

平均 24.8 20.0 488 7.83 43.0 57.0 667 2.5 21.93 0.47

最高 30.4 21.7 4,530 8.16 43.0 60.0 706 2.7 23.87 0.49

最低 21.9 18.3 60.1 7.66 43.0 54.0 627 2.3 19.99 0.44

東駿河湾工業用水道　岳南水質試験結果報告書

水 質 試 験 結 果 報 告 書 （ 厚原浄水場　　着水井（原 水 ））

日 天候 気温 備　考
(日最大
濁度）



令和２年７月分

採水時間　9:00

水 温 濁  度 ｐＨ 酸消費 全硬度 蒸発 塩化物 鉄 マン

量 残留物 イオン ガン

ﾟC ﾟC 度 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

1 雨 23.8 20.5 2.8 7.40

2 晴 24.5 20.0 2.3 7.33 43.0 47.0 102 8.3 0.10 <0.02

3 曇 24.5 20.2 3.2 7.40

4 雨 25.0 21.1 3.2 7.46

5 曇 24.0 19.8 4.0 7.38

6 雨 23.5 19.5 2.4 7.38

7 曇 25.5 20.9 3.0 7.43

8 雨 23.8 20.2 3.1 7.40

9 曇 24.0 20.0 3.8 7.08

10 曇 24.3 19.9 2.1 7.17

11 雨 26.0 20.4 2.5 7.33

12 曇 26.1 20.2 2.4 7.43

13 曇 23.2 19.9 2.0 7.35

14 雨 23.2 20.3 2.8 7.43

15 曇 24.3 19.2 2.8 7.38 48.0 50.0 105 7.7 0.08 0.02

16 曇 23.0 18.6 2.0 7.40

17 雨 22.0 19.8 2.5 7.41

18 雨 21.9 19.2 2.6 7.45

19 曇 23.8 19.4 2.7 7.35

20 曇 28.0 19.6 2.6 7.46

21 曇 27.0 20.8 2.6 7.48

22 曇 25.8 20.8 2.9 7.50

23 曇 26.0 21.3 2.9 7.51

24 曇 27.0 21.8 2.3 7.51

25 雨 25.0 20.9 3.2 7.46

26 曇 24.0 20.8 2.9 7.43

27 曇 26.0 21.3 1.9 7.28

28 曇 30.4 21.0 1.3 7.27

29 曇 25.2 21.0 1.8 7.33

30 曇 23.0 20.4 2.1 7.34

31 曇 24.5 20.3 2.5 7.39

平均 24.8 20.3 2.6 7.38 45.5 48.5 104 8.0 0.09 <0.02

最高 30.4 21.8 4.0 7.51 48.0 50.0 105 8.3 0.10 0.02

最低 21.9 18.6 1.3 7.08 43.0 47.0 102 7.7 0.08 <0.02

東駿河湾工業用水道　水質試験結果報告書（厚原浄水場）

水 質 試 験 結 果 報 告 書 （ 厚原浄水場　　配水池（配 水 ））

日 天候 気温 備　考


